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СТАН ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ З ТОЧКИ ЗОРУ НАДІЙНОСТІ 
 
Водопровідні мережі є одним із головних та вагомих елементів системи водопостачання, що вимагає 
особливої уваги до надійності трубопроводів. В статті проаналізовані статистичні дані щодо відмов 
трубопроводів, класифіковано причини відмов та встановлено значення питомого параметра потоку 
відмов металевих водопровідних труб для п’яти міст України. 
 




На даному етапі розвитку систем 
водопостачання значну увагу слід приділяти саме 
надійності як окремих елементів, так і систем 
водопостачання у цілому. Як показала практика 
експлуатації систем водопостачання, основна 
частина яких була запроектована та введена в 
експлуатацію ще в часи існування Радянського 
Союзу, ігнорування питань надійності призводить 
до швидкого зношування матеріалу труб, зростання 
кількості аварій, підвищення енергоспоживання, що 
негативно відображається на роботі «Водоканалів» 
та суттєво збільшує кількість нарікань населення на 
незадовільне водопостачання. 
Одним із самих вагомих елементів системи 
водопостачання на шляху до споживача є 
водопровідна мережа. Саме через пошкодження на 
водопровідних мережах значна кількість населення 
міст та населених пунктів України залишається без 
води на час ліквідації аварії. Згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України  №630 від 2005р. [1] 
вимагається щоб “…допустимий термін відхилення 
показників з безперебійного водопостачання 
складав не більше 6 годин на добу та не більше 2-х 
разів на місяць”. ДБН В.2.5–74:2013 говорить [2]: 
“…централізовані системи водопостачання по 
надійності дії або за ступенем забезпеченості подачі 
води поділяють на три категорії…”: 
- для 1 категорії допускається перерва в подачі 
води не більше ніж на 10 хв; 
- для 2 категорії допускається перерва в подачі 
води не більше ніж на 6 годин; 
- для 3 категорії допускається перерва в подачі 
води не більше ніж на 24 години. 
Норми, зазначені в нормативно-правових 
документах, можуть бути виконані для системи 
подачі та розподілу води в разі відповідності 
вимогам надійності окремих елементів системи 
водопостачання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Основи розвитку науки надійності в системі 
водопостачання заклали вчені бувшого Радянського 
Союзу М.М. Абрамов (Московська школа) [3] та . 
Ю.А. Ільїн (Ленінградська школа) [4]. Значний 
вклад для вирішення питань надійності в Україні 
внесли доктори технічних наук, професори:          
П.Д. Хоружий [5], А.Я. Найманов [6], А.А. Ткачук 
[7], В.Г. Новохатній [8]. 
Для встановлення основних причин відмов, 
знаходження кількісних та якісних показників 
надійності водопровідних труб спрямовували та 
спрямовують свої зусилля ряд закордонних вчених: 
H. Hotloś, F. Piechurski, J.R. Rak, A. Studzinski, B. 
Tchórzewska-Cieślak [9 – 12]. Проте аналіз наукових 
джерел показує, що отримані числові показники 
надійності водопровідних трубопроводів 
потребують додаткових досліджень в кожному 
конкретному випадку, оскільки на безвідмовність та 
ремонтопридатність водопровідних мереж впливає 
ряд факторів, як при проектуванні так і експлуатації 
мереж. 
Виклад основного матеріалу 
Для виконання розрахунків надійності, 
отримання числових значень, проведення 
порівняльного аналізу та розроблення рекомендацій 
щодо підвищення надійності слід оперувати 
значеннями безвідмовної роботи окремих елементів 
подавально-розподільного комплексу систем 
водопостачання. З цією метою були зібрані та 
опрацьовані статистичні дані щодо безвідмовної 
роботи водопровідних металевих труб п’яти міст 
України, а саме: Полтави, Луцька, Кременчука, 
Лубен та Карлівки Полтавської області [13, 14].  
Для виконання якісного аналізу пошкоджень 
водопровідних труб було прийнято рішення 
скористатися інформацією “Водоканалів” обласних 
центрів чотирьох міст, де відомості щодо відмов 
елементів систем водопостачання регулярно 
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реєструються у кінці кожного дня майстрами 
відповідних дільниць. Використано дані щодо 
пошкоджень для металевих труб діаметром 
50…500мм протягом 4-6 останніх років, а саме: за 
2003…2008 роки. Перед об’єднанням статистичних 
даних у генеральну вибірку виконано перевірку 
окремих вибірок на анормальність результатів 
спостереження [15]. 
Для порівняльного аналізу були побудовані 
діаграми причин пошкоджень водопровідних труб 
досліджуваних міст, що дає можливість порівняти їх 
відсоткові значення (рис. 1, 2). Зведені статистичні 
дані наведені в таблицях 1, 2. 
Таблиця 1 
Причини пошкоджень чавунних водопровідних труб 
мм. Полтава, Кременчук, Луцьк, Карлівка, Лубни 
Місто 
Пошкодження чавунних водопровідних труб 











Полтава 45,0 43,0 10,0 2,0 
Кременчук 68,0 19,0 9,0 4,0 
Луцьк 80,50 17,40 1,40 0,70 
Карлівка 65,0 23,0 8,0 4,0 
Лубни 58,0 32,0 8,0 2,0 
Узагальнені  
дані 
70,0 22,7 5,3 2,0 
Таблиця 2 
Причини пошкоджень сталевих водопровідних труб 
мм. Полтава, Кременчук, Луцьк, Карлівка, Лубни 
Місто 











Полтава 48,0 36,0 14,0 2,0 
Кременчук 71,0 18,0 7,0 4,0 
Луцьк 87,50 11,0 1,0 0,50 
Карлівка 74,0 21,0 4,0 1,0 
Лубни 67,0 27,0 4,0 2,0 
Узагальнені  
дані 
76,4 17,9 4,1 1,5 
В якості основного показника безвідмовності 
водопровідних труб прийнято напрацювання на 
відмову Т 1км трубопроводу та обернену йому 
величину – питомий параметр потоку відмов ω0. 
Для розрахунку середнього значення параметра 








                             (1) 
де n  – кількість відмов ділянки водопровідної 
мережі; t – термін спостереження, рік;  
 L  – протяжність ділянок водопровідної мережі 
відповідного діаметра, км. 
Фахівцями з водопостачання [16] прийнята 
статистична гіпотеза експоненціального розподілу 
напрацювання на відмову Т 1км трубопроводу та 
оберненої йому величини питомого параметра 
потоку відмов ω0. Аналіз статистичних даних в 
містах Полтава, Кременчук, Луцьк, Лубнах та 
Карлівці проводився протягом фіксованого часу, а 
отримані значення параметра потоку відмов ω0 були 
випадковими. Інтервальні оцінки для параметра 
потоку відмов обчислені відповідно до ГОСТ 
11.005-74 [18] за формулами: 
- нижня інтервальна оцінка питомого параметра 






н                                      (2) 
- верхня інтервальна оцінка питомого параметра 






в                                      (3) 
де 
21
r,r  – коефіцієнти для визначення інтервальних 
оцінок у випадку експоненціального розподілу, 
приймаються згідно з таблицями 6 і 7 [17]. Довірча 
ймовірність прийнята 95,0 . 
 
Рис. 1 – Діаграми причин пошкоджень чавунних 
водопровідних труб 
 
Рис. 2 – Діаграми причин пошкоджень сталевих 
водопровідних труб 
Середньозважене значення питомого параметра 















               (4) 
Результати розрахунків наведені в таблиці 3. 
Середньозважене значення питомого параметра 
потоку відмов ω0 незалежно від діаметра для 
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mid  – для чавунних труб; 
45,2
0
mid  – для сталевих труб. 
Як показав аналіз статистичних даних (табл. 3), 
питомого параметр потоку відмов металевих труб 
зменшується із збільшенням діаметра. Це дало 
можливість оцінити та спрогнозувати рівень 
надійності металевих водопровідних труб залежно 
від діаметра. 
У результаті математичного оброблення 
статистичних даних отримано аналітичні залежності 
питомого параметра потоку відмов ω0 від діаметра 
труб. Побудова аналітичних функцій на основі 
емпіричних даних виконана за допомогою  
електронних таблиць “Microsoft Excel SR-1” за 
програмою Тable Courve. Отримані аналітичні 
функції для середніх значень параметра потоку 
відмов mid
0
  для мережі водопостачання 
досліджуваних міст України (рис. 3, 4). 
 
Рис. 3 – Аналітичні залежності )(
0
Df  для   
чавунних труб для досліджуваних міст 
 
Рис. 4 – Аналітичні залежності )(
0
Df  для   
сталевих труб для досліджуваних міст 
Висновки 
1. Проведений статистичний аналіз дозволив 
виділити основні види пошкоджень для металевих 
водопровідних труб. Для чавунних труб із сірого 
чавуну – це вихід цементу з розтрубних з’єднань 
70%, поперечні переломи 22,7%, корозія 5,3%, 
пошкодження землерийною технікою 2%. Для 
сталевих труб – це наскрізні свищі 76,4%, 
порушення зварних з’єднань 17,9%, корозія 4,1%, 
пошкодження землерийною технікою 1,5%. 
2. Виконаний поглиблений аналіз методами 
математичної статистики даних експлуатації щодо 
відмов металевих водопровідних труб надав 
додаткове обґрунтування та підтвердження і для 
міст України відомого факту, що із збільшенням 
діаметра металевих труб параметр потоку відмов 
зменшується. 
3. Узагальнені середні значення питомого параметра 
потоку відмов mid
0
  незалежно від діаметра для 




  незалежно від 
діаметра 
Труби 
Значення параметра потоку відмов ω0, 
1/рік·км: 
min mid max 
Чавунні 1,2 1,37 1,55 
Сталеві 2,15 2,45 3,21 
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СОСТОЯНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ УКРАИНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  
А.В. Матяш 
Водопроводные сети являются одним из главных и значимых элементов водоснабжения, что требует 
особого внимания к высокой надежности трубопроводов. В статье проанализированы статистические 
данные по отказам трубопроводов, классифицированы причины отказов и установлены значения удельного 
параметра потока отказов металлических водопроводных труб для пяти городов Украины. 
Ключевые слова: водоснабжения, водопроводные сети, металлические трубы, показатели 
надежности, безотказность, ремонтопригодность. 
 
STATE WATER SUPPLY NETWORKS UKRAINE TERMS OF RELIABILITY  
A.V. Matyash  
Water network is a major and important elements of the water supply system requires special attention on high 
reliability pipelines. The paper analyzed the statistics of failures pipelines for the five cities of Ukraine, namely, 
Poltava city, Kremenchuk city, Lutsk city, Karlivka city and Lubny city. On the basis of the statistical data classified 
the causes of failures and diagrams causes damage to the water pipes; calculated numerical value of the specific 
failure flow parameter set analytical failure flow parameter depending on the diameter of metal water pipes and 
built curves. The calculated weighted average value failure flow regardless of the diameter of the Water researched 
cities of Ukraine.  
Keywords: water supply system, water networks, metal pipe, indicators reliability, reliability, maintainability. 
